
 
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 

 
Số: 1240/BXD-KHCN 
V/v các quy định tại QCVN 

06:2021/BXD và TCVN 9383:2012 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022 

 
Kính gửi:  Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

 
Bộ Xây dựng đã nhận các công văn số 297/PCCC&CNCH-P7 ngày 

11/2/2022; 2493/PCCC&CNCH-P7 ngày 05/10/2021; 3022/PCCC&CNCH-P7 
ngày 19/11/2021; 3310/PCCC&CNCH-P7 ngày 09/12/2021; 2612/PCCC&CNCH 
ngày 18/10/2021 của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
liên quan đến một số quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình. Sau khi nghiên cứu Bộ 
Xây dựng trả lời như sau: 

1. Ý kiến đối với công văn số 2493/PCCC&CNCH-P7: về việc xác định 
giới hạn chịu lửa của mẫu kết cấu được bảo vệ bằng chất hoặc vật liệu chống 
cháy như sau:  

a) Trong trường hợp các cấu kiện được phân nhóm dựa theo tiêu chí: (1) 
hình dạng tiết diện của kết cấu; (2) loại kết cấu; (3) chiều dày lớp bảo vệ; (4) 
giới hạn chịu lửa yêu cầu; (5) nhiệt độ tới hạn của kết cấu theo yêu cầu của thiết 
kế thì: việc lựa chọn mẫu thí nghiệm sẽ do đơn vị thiết kế quyết định dựa theo 
các yêu cầu cụ thể liên quan đến cấu kiện được sử dụng trong công trình, chỉ số 
Hp/A chỉ là một yếu tố phản ánh tốc độ gia tăng nhiệt độ khi cấu kiện tiếp xúc 
với lửa. Phạm vi áp dụng của mẫu đã được thử nghiệm được nêu cụ thể trong 
chú thích 3, mục 2.3 của QCVN 06:2021/BXD. 

b) Trong thực tế triển khai sẽ có nhiều trường hợp khác nhau khi phân 
loại như: cấu kiện chịu lực có các mức nhiệt độ tới hạn khác nhau, chiều dày các 
lớp bọc bảo vệ khác nhau, nhiều loại bọc bảo vệ trong cùng một dự án hoặc 
trong trường hợp không dễ để quy về số lượng các nhóm như phân loại ở trên thì 
cần căn cứ trên hồ sơ thiết kế, đơn vị thiết kế và chủ đầu tư sẽ đề xuất mẫu cấu 
kiện thử nghiệm. Kết quả từ thử nghiệm làm căn cứ để đánh giá cho các cấu 
kiện khác bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa áp dụng. 

c) Trong mọi trường hợp, cần có thiết kế chịu lửa đảm bảo giới hạn chịu 
lửa cho kết cấu theo các yêu cầu tối thiểu của QCVN 06:2021/BXD căn cứ vào 
tập hợp số liệu phục vụ thiết kế được xây dựng theo các quy trình của tiêu chuẩn. 

2. Ý kiến đối với công văn số 2612/PCCC&CNCH-P7: về áp dụng giải 
pháp chống cháy điển hình nêu tại Phụ lục F của QCVN 06:2021/BXD, được 
hiểu như sau: 
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a) Về yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với các loại vật liệu hoặc giải pháp điển 
hình để bọc, ốp bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép hoặc làm các bộ phận ngăn 
cách được nêu tại Phụ lục F1, F2, F3, F8, F9, F10, F11: phải được nhà sản xuất, 
hoặc nhà thầu cung cấp giải pháp hoặc vật liệu công bố dưới hình thức các bản 
vẽ thiết kế hoặc chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết và bảo đảm phù hợp với những tính 
chất cơ, lý, hóa của vật liệu hoặc sản phẩm riêng của mình, đồng thời phải có 
minh chứng về tính năng làm việc chịu lửa phù hợp với mục đích áp dụng. 

b) Việc đánh giá khả năng bảo vệ, chịu lửa của các hệ vật liệu cũng như 
công nhận và chứng nhận các kết quả thử nghiệm cần thực hiện theo các tiêu 
chuẩn thử nghiệm được phép áp dụng, cũng như quy trình chứng nhận chất 
lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Ý kiến đối với công văn số 3310/PCCC&CNCH-P7: 
Giải đáp yêu cầu tại mục 11.2.3-TCVN 9383:2012: “Phải đánh giá mẫu 

thử nghiệm theo tiêu chí về nhiệt độ gia tăng lớn nhất quy định trong TCVN 
9311:2012 (180 °K), ngoại trừ trường hợp giới hạn về sự gia tăng nhiệt độ của 
khung cửa cho phép lên đến 360 °K”, điều này được hiểu như sau: 

Khi đánh giá tính cách nhiệt của cụm cửa ngăn cháy, mức gia tăng nhiệt 
độ lớn nhất trên các bộ phận mẫu thử là 180 °C, riêng với phần khung cửa thì 
giới hạn về sự gia tăng nhiệt độ lớn nhất cho phép lên đến 360 °C. (Lưu ý: K là 
ký hiệu về nhiệt độ gia tăng, không phải là độ K). 

4. Nội dung tại các công văn số 3022/PCCC&CNCH-P7,  
297/PCCC&CNCH-P7 đã nêu lại các yêu cầu trong các công văn sô 
2493/PCCC&CNCH-P7, 2612/PCCC&CNCH-P7, 3310/PCCC&CNCH-P7 đã 
được giải đáp tại các mục 1, 2, 3 nêu trên. 

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng gửi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ về một số vấn đề liên quan đến các quy định tại quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công 
trình./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu VT, Vụ KHCN. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 
 

 
(đã ký) 

 
 

Lê Minh Long 
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